KOMENTÁŘ K POKYNU G 

Evropský klasifikační systém pro reakci stavebních výrobků na oheň

Pokyn se zabývá fungováním evropského systému klasifikace reakce stavebních výrobků na oheň, který je zaveden rozhodnutím Komise 2000/147/ES. Zaměřuje se zejména na další vývoj systému eurotříd pro výrobky/nebezpečí, které nejsou dostatečně dobře pokryty současnými zkušebními metodami a klasifikacemi, na to, jak výrobky v rámci systému klasifikovat a na budoucí úlohu skupiny notifikovaných osob.     

Pokyn je určen především zpracovatelům technických specifikací, tj. řešitelům technických norem nebo řídicích pokynů pro evropská technická schválení, může být ale také pomůckou pro úředníky orgánů státní správy. 

Cílem komentáře není podat podrobnou analýzu problému, ale poukázat na širší souvislosti v mezinárodním a evropském měřítku.

Pokyny Stálého výboru pro stavebnictví

Pokyn G o evropském klasifikačním systému reakce stavebních výrobků na oheň je jedním z pokynů, které z pověření Evropské komise a v rámci své funkce jako jejího poradního orgánu vypracovává Stálý výbor pro stavebnictví k objasnění problémů spojených se zaváděním směrnice o stavebních výrobcích a vyplývajících z její interpretace. Současná forma pokynů se vytvářela postupně. Předcházely jí jednotlivé materiály k obdobným otázkám a projednávání v rámci Stálého výboru pro stavebnictví. Proto tam, kde se vyskytne rozpor mezi ustanoveními dříve vypracovaného mandátu a informacemi uvedenými v pokynech, mají přednost informace uvedené v pokynu.   

Pokyny doposud vydané Stálým výborem pro stavebnictví jsou:

	Pokyn A:
	Jmenování notifikovaných osob v oblasti působnosti směrnice o stavebních výrobcích 

	Pokyn B:
	Definování řízení výroby u výrobce v technických specifikacích pro stavební výrobky

	Pokyn C:
	Význam termínů sestavy a systémy v oblasti působnosti směrnice o stavebních výrobcích

	Pokyn D:
	Označení CE podle směrnice o stavebních výrobcích 

	Pokyn E:
	Třídy a úrovně ve směrnici o stavebních výrobcích

	Pokyn F:
	Trvanlivost a směrnice o stavebních výrobcích

	Pokyn G:
	Evropský klasifikační systém pro reakci stavebních výrobků na oheň 

	Pokyn H:
	Harmonizovaný přístup k nebezpečným látkám podléhajícím směrnici o stavebních výrobcích

	Pokyn I:
	Uplatňování čl. 4 odst. 4 směrnice o stavebních výrobcích

	Pokyn J:
	Přechodné režimy v rámci směrnice o stavebních výrobcích

	Pokyn K:
	Systémy prokazování shody a úloha a úkoly notifikovaných osob v oblasti působnosti směrnice o stavebních výrobcích

	Pokyn L:
	Uplatňování a používání Eurokódů


Již delší dobu se vypracovává návrh pokynu o prokazování shody kusově (a nesériově) vyráběných stavebních výrobků. Rovněž se připravuje pokyn o převodu stávajících národních klasifikací požárních ukazatelů na nové evropské systémy.  

Směrnice o stavebních výrobcích a interpretační dokumenty k základním požadavkům směrnice

Jedním ze základních požadavků na stavby je požadavek na jejich požární bezpečnost. Hlediska požární bezpečnosti jsou podrobně rozvedena v interpretačním dokumentu č. 2 Požární bezpečnost. Podle tohoto dokumentu může mít tento základní požadavek na stavby různé úrovně závislé na druhu, užívání a umístění stavby, jejím uspořádání a použitelnosti nouzových zařízení, které se promítají do požadavků na stavební výrobky. Stanovení tříd základních požadavků v interpretačních dokumentech nebo technických specifikacích umožňuje čl. 3 odst. 2 směrnice. Interpretační dokument č. 2 již uvádí třídy požární odolnosti stavebních konstrukcí a částí staveb, které byly později upraveny rozhodnutím 2000/367/ES, ne však třídy reakce stavebních výrobků na oheň, nehledě na to, že jde o dokument doporučený.  

Podrobnější specifikace základních požadavků na stavby jsou plně v kompetenci členských států a jejich stavebních předpisů a v dohledné době se nepočítá s jejich harmonizací na úrovni Evropské unie, nepočítá se tedy ani s jejich klasifikací. Naproti tomu u stavebních výrobků je klasifikace jejich některých charakteristik prostředkem, jak vyřešit určitou míru bezpečnosti výrobků a vzájemné porovnávání ukazatelů jejich charakteristik, aniž by se předepisovaly konkrétní hodnoty, na něž mohou být v různých zemích různé požadavky, a tím výrazněji omezoval oběh stavebních výrobků a jejich použití v rámci Evropské unie i Evropského hospodářského prostoru. 

Protože hlediska požární bezpečnosti jsou pokládána u staveb a stavebních výrobků za jedna z nejzávažnějších, věnuje se jim mimořádná pozornost a vývoj, který nakonec vedl k právnímu zavedení tříd – již zmíněných tříd požární odolnosti stavebních výrobků, staveb a jejich částí (rozhodnutím Komise 2000/367/ES, které navazuje na interpretační dokument č. 2) a tříd reakce stavebních výrobků na oheň (nejprve rozhodnutím Komise 94/611/ES a později rozhodnutím Komise 2000/147/ES). Tyto třídy jsou  tzv. regulačními třídami (regulatory classes), protože podle čl. 2 odst. 3 směrnice vycházejí ze základních požadavků na stavby a představují regulovanou oblast veřejného zájmu. Pro členské státy jsou závazné, ve svých právních předpisech se mohou závazně odvolávat pouze na tyto třídy. 

V současnosti existují pouze tyto regulační třídy. Také jedině tyto se vyskytují v rozhodnutích Komise o prokazování shody jednotlivých skupin stavebních výrobků. Z formulace a uplatnění těchto tříd je jasně patrný vztah mezi danou vlastností, jejími ukazateli a jednotlivými charakteristikami vlastnosti. 

Jak vyplývá z prací Skupiny pro požární předpisy, lze předpokládat další rozšíření tohoto klasifikačního systému. 

Rozhodnutí Komise o prokazování shody stavebních výrobků

Rozhodnutími Komise se provádí čl. 20 odst. 2 směrnice pro stavební výrobky a postupně se podrobněji vymezuje okruh výrobků, na které se směrnice vztahuje. 

Rozhodnutí Komise jsou podkladem pro specifikaci postupů prokazování shody jednotlivých výrobků nebo skupin výrobků v mandátech pro vypracování harmonizovaných norem nebo řídících pokynů pro evropská technická schválení.

Příslušný systém prokazování shody u jednotlivých skupin výrobků je stanoven v závislosti na zamýšleném použití ve stavbě a úrovních nebo třídách, pokud existují. Třídy reakce na oheň (nebo požární odolnosti – bez určení) se uvádějí u výrobků, na které se vztahují příslušné požární požadavky. 

Mandáty Komise pro CEN/CENELEC a pro EOTA
Komise uděluje CEN/CENELEC mandáty k vypracování harmonizovaných evropských norem a EOTA k vypracování řídicích pokynů pro evropská technická schválení pro stavební výrobky. 

V mnoha případech není potřeba, aby byl pro dané výrobky stanoven klasifikační systém. Pokud však jde o reakci na oheň, vypracovala Komise pro CEN/CENELEC mandát „Horizontální doplněk k mandátům s ohledem na reakci na oheň“ s tím, že harmonizované výrobkové normy se mají vypracovávat podle tohoto mandátu.

Harmonizované evropské normy vypracované na základě mandátů pro CEN/CENELEC

Harmonizované normy mají mimo jiné obsahovat klasifikační systém a úrovně hodnot charakteristik, jestliže jsou požadovány mandátem. V příloze Z  (která uvádí, které prvky dané normy jsou splněním základních požadavků směrnice a jsou tedy i základem pro opatření příslušného výrobku označením CE a pro jeho volný pohyb na trhu EHP) jsou v případě reakce na oheň uvedeny eurotřídy v tabulce převzaté z rozhodnutí Komise o prokazování shody pro příslušnou skupinu výrobků (na kterou se vztahují předpisy o reakci na oheň).

Rozhodnutí Komise 2000/147/ES o klasifikaci reakce stavebních výrobků na oheň (o eurotřídách)

Vychází se z omezení vlivu stavebních výrobků na počáteční stádium požáru a omezení jejich příspěvku k plnému rozvinutí požáru v prostoru jeho ohniska. Stavební výrobky musí proto vykazovat určitou reakci na oheň v podmínkách jejich konečného použití. Ukazatele této vlastnosti musí být hodnoceny pro celý rozsah tepelného namáhání od malého plamene (zápalka) přes tepelné namáhání simulující požár samostatně hořících předmětů (např. nábytek) až po tepelné namáhání plně rozvinutého požáru.

Pro klasifikaci této vlastnosti je tedy rozhodující konečné použití stavebních výrobků a jejich vliv na vznik a šíření ohně a kouře v prostoru ohniska nebo mimo něj. Snahou je co nejširší rozsah použitelnosti výrobků v jejich konečném použití ve stavbě.

Třídy reakce stavebních výrobků na oheň byly původně stanoveny rozhodnutím Komise 94/611/ES. V té době však ještě neexistovaly normalizované zkušební metody, zejména zkouška samostatně hořícího předmětu (odkazy byly uváděny pouze na návrhy norem ISO). Rozhodnutí nemohlo být tedy účinné. Nebyla splněna zásada, že požadavek na charakteristiku musí být podepřen jednotným způsobem jejího ověření. Nebyly stanoveny hranice tříd. Proto bylo třeba formulovat nový přístup, jehož hlavní kroky byly:

· chování ve zkoušce ISO prostor/roh vzít jako definitivní základ pro hodnocení výrobků používaných na stěny a stropy,

· s ohledem na hodnocení uvedené v ISO prostor/roh stanovit jednoduchou základnu pro odvození klasifikace ve zkoušce SBI,

· definovat klasifikační meze pro výrobky používané ve stěnách a stropech na základě zkoušky SBI,

· pro stanovení stability klasifikace přehodnotit výsledky z kruhových zkoušek,

· definovat kritéria mezí pro podtřídy založené na kouři a kapkách,

· zajistit hodnocení neobvyklých/zvláštních a „problematických“ výrobků,

· vymezit další úlohu a použití referenčního scénáře,

· zvážit potřebu dalších referenčních scénářů,

· stanovit mezní hodnoty vhodné pro další zkoušky v klasifikačním systému.

Během tohoto období byl evropský klasifikační systém vyhodnocován, včetně jeho dopadů na trh. Výsledkem tohoto programu bylo nové rozhodnutí Komise 2000/147/ES, které nahradilo dosavadní rozhodnutí 94/611/ES. 

V rozhodnutí 2000/147/ES je klasifikační systém reakce na oheň založený na kritériích představovaných mezními hodnotami ukazatelů charakteristik pro jednotlivé třídy. U některých tříd se vedle toho uvádí doplňková klasifikace (tvorba kouře a plamenně hořící kapky/částice).

Charakteristiky, kterými se vlastnost reakce na oheň určuje a které jsou definovány s přihlédnutím k příslušné normalizované zkušební metodě, jsou: vzrůst teploty, úbytek hmotnosti, plamenné období, spalné teplo, rychlost šíření ohně, celkové uvolňování tepla, postranní šíření plamene, rychlost vývinu kouře, celková tvorba kouře, šíření plamene.     

Rozlišují se třídy A až F samostatně pro stavební výrobky kromě podlahových krytin a samostatně pro podlahové krytiny. Třída A1 zahrnuje v podstatě nehořlavé materiály a třída F představuje možnost ‚žádný ukazatel (charakteristiky) není stanoven‘, tudíž hořlavost výrobku není určena.

Seznam materiálů, které spadají bez potřeby zkoušení do třídy A1 nebo A1FL (pro podlahové krytiny), je uveden v rozhodnutí Komise 96/603/ES, ve znění rozhodnutí Komise 2000/605/ES a rozhodnutí Komise 2003/424/ES.  

Referenční scénář (scénáře) jsou považovány za nedílnou součást klasifikačního postupu. V současné době se Skupina úředních laboratoří zabývá pracemi na dalších referenčních scénářích pro klasifikaci ve vztahu ke konečnému použití výrobků ve stavbě. Rozpor spočívá v co nejširší aplikovatelnosti výrobků při konečném použití, což znamená provedení mnoha dalších zkoušek, a v nutnosti stanovit konečný počet referenčních scénářů. Novou situací je různé chápání výrazů „aplikace při konečném použití (end-use application)“ a „podmínky konečného použití (end-use condition)“ v jednotlivých členských státech.  

K rozhodnutí 2000/147/ES byla zveřejněna tisková oprava a v současné době se připravují jeho dvě změny:

Lineární výrobky

Jak se v poznámce k tabulce 1 pro stavební výrobky jiné než podlahoviny předpokládá, připravuje se v současné době návrh rozhodnutí Komise, kterým se rozhodnutí 2000/147/ES rozšíří o tabulku pro napájecí, ovládací a sdělovací kabely, jejichž povaha je odlišná od běžných stavebních výrobků a proto vyžadují zvláštní zkušební metody a klasifikaci. Klasifikační třídy se rozšíří o třídy s indexem C.

Rozhodnutí Komise 96/603/ES, kterým se stanoví seznam výrobků patřících do tříd A ‚Bez příspěvku k požáru‘, ve znění rozhodnutí Komise 2000/605/ES a 2003/424/ES

Rozhodnutí uvádí seznam materiálů a výrobků z nich zhotovených, které jsou pro svou nízkou úroveň hořlavosti zařazeny při splnění daných podmínek ve třídách A1, jak jsou stanoveny v tabulkách 1 a 2 přílohy k rozhodnutí 2000/147/ES. U těchto materiálů a výrobků se nevyžaduje žádné zkoušení reakce na oheň za předpokladu, že jsou splněny národní předpisy pro navrhování a provádění staveb.

Rozhodnutím 2000/605/ES se toto rozhodnutí mění vzhledem k tomu, že v novém rozhodnutí 2000/147/ES o klasifikaci z hlediska reakce stavebních výrobků na oheň byla třída A rozdělena na dvě podtřídy – A1 a A2 pro podlahové krytiny i výrobky kromě podlahových krytin. Výrobky uvedené v rozhodnutí 96/603/ES patří pouze do tříd A1 a A1FL.

Rozhodnutím 2003/424/ES se rozšířila poznámka k materiálu Malty s anorganickými pojivy o omítky pro zdění.

Je možné, že změna rozhodnutí 2000/147/ES týkající se kabelů vyvolá další změnu tohoto rozhodnutí.   

Rozhodnutí Komise 2003/43/ES, kterým se stanoví třídy reakce některých stavebních výrobků na oheň, ve znění rozhodnutí Komise 2003/593/ES

Rozhodnutí 2003/43/ES se vztahuje na desky na bázi dřeva. Desky jsou podle svého složení a umístění zařazeny do různých tříd reakce na oheň. V rozhodnutí Komise 2003/593/ES se rozšiřuje klasifikace o sádrokartonové výrobky, dekorativní laminované desky a konstrukční dřevěné výrobky.

Rozhodnutí Komise 2001/596/ES, kterým se mění rozhodnutí 95/467/ES, 96/578/ES, 96/580/ES, 97/176/ES, 97/462/ES, 97/556/ES, 97/740/ES, 97/808/ES, 98/213/ES, 98/214/ES, 98/279/ES, 98/436/ES, 98/437/ES, 98/599/ES, 98/600/ES, 98/601/ES, 1999/89/ES, 1999/90/ES, 1999/91/ES, 1999/454/ES, 1999/469/ES, 1999/470/ES, 1999/471/ES, 1999/472/ES, 2000/245/ES, 2000/273/ES a 2000/447/ES o postupu prokazování shody některých stavebních výroků podle článku 20 směrnice Rady 89/106/EHS

Jde o skupiny výrobků, na které se vztahují požadavky na reakci na oheň a tudíž i změna tříd A reakce na oheň na třídy A1 a A1. Mění se údaje v příslušných tabulkách a poznámky pod čarou, které v tomto rozhodnutí jsou ještě označovány arabskými písmeny (1, 2 a 3), ale později jsou již označovány hvězdičkami (*, ** a ***).  

Výklad k jedno a dvouhvězdičkovým poznámkám pod čarou 

(RG N 241 rev 1 – k diskusi)

Jednohvězdičková poznámka pod čarou (*) se vztahuje na specifický krok výrobního procesu, jehož výsledkem je zlepšení požárních charakteristik tohoto výrobku. Dvouhvězdičková poznámka (**) se tedy vztahuje na ty výrobky, kde takové kroky nebyly zařazeny.

Zdá se být poněkud nejasné, kdo nese odpovědnost za výklad těchto poznámek pod čarou. Je to výrobce, kdo je odpovědný za  opatření svého výrobku označením CE v souladu s čl. 14 odst. 2 směrnice, a proto to je také výrobce, kdo musí převzít odpovědnost, za použití poznámek pod čarou. Výrobce má vzít při výkladu poznámek v úvahu všechny informace nebo pokyny v příslušné technické specifikaci výrobku. Technické komise mají pokud možno k tomu poskytnout jasné informace, aby se zamezilo nejasnostem a umožnil jednotný výklad.

Výrobce má dostatečně dobře rozumět výrobnímu procesu svého výrobku, aby věděl, které hledisko výroby zlepší požární charakteristiky výrobku (jeho zařazení do vyšší třídy) a použije se tedy poznámka pod čarou (*). V opačném případě se použije poznámka (**).

Jestliže existují pochybnosti, může výrobce při stanovení, zda některá část výrobního procesu zlepšuje požární charakteristiky výrobku, nebo ne, požádat samozřejmě o radu a pomoc notifikovanou osobu. Zapojení NO v této etapě je pouze na žádost výrobce.

Použití těchto poznámek je důležitým prvkem klasifikačního systému, neboť to určuje, zda výrobek podléhá systému 1 nebo 2 prokazování shody, což pro výrobce znamená úroveň zapojení notifikované osoby.

Zapojení NO je u systému 3 omezené. Výrobce prohlašuje shodu výrobku založenou na FPC (jím provozovaném) a počáteční zkoušce typu (ITT) provedené NO. U systému 1 zůstává výrobci konečná odpovědnost, ale NO certifikuje shodu výrobku s harmonizovanou technickou specifikací. 

V každém případě budou skutečné ukazatele požárních charakteristik výrobku stanoveny třetí stranou (ITT). Výsledky zkoušek uvedené v protokolu o zkouškách jsou pro výrobce závazné. V případě, že NO (působící u systému 3) odhalí, že se ve skutečnosti s výrobkem zachází jako s výrobkem systému 1, má reagovat a dát výrobci možnost změny na systém 1. NO má však výrobce varovat, že v případě změn výrobního procesu je povinen systém 1 přezkoumat.            

Jestliže je z jakýchkoliv důvodů použití poznámky pod čarou nesprávné (a tudíž i systém AoC), nese výrobce odpovědnost vůči dozoru nad trhem v každém členském státě.

Jestliže výrobce rozhodne, že jeho výrobek je v systému 3, má do protokolů o klasifikaci reakce na oheň začlenit prohlášení

„Klasifikace přidělená výrobku v tomto protokolu odpovídá prohlášení výrobce o shodě v souvislosti se systémem 3 prokazování shody a označením CE podle směrnice o stavebních výrobcích. 

Výrobce vypracoval prohlášení, které archivuje. Tím potvrzuje, že konstrukce výrobku nevyžaduje žádné zvláštní procesy, postupy nebo etapy (např. žádné přidání retardérů hoření, omezení organického obsahu nebo přidání plniv) pro zlepšení ukazatelů požárních charakteristik k získání dosažené klasifikace. V důsledku toho výrobce usoudil, že systém 3 je přiměřený.

Zkušební laboratoř se proto nezúčastnila odběru vzorku výrobku pro zkoušku, i když si udržuje příslušné pravomoci k řízení výroby provozované výrobcem, aby výroba odpovídala zkoušeným vzorkům a zajišťovala jejich sledovatelnost.“     

Pokyn J Přechodné režimy v rámci směrnice o stavebních výrobcích

Pokyn obsahuje poměrně obsáhlou pasáž věnovanou evropským požárním normám a klasifikačním systémům, pokud jde o přechodné období souběžné platnosti evropských a stávajících národních požárních klasifikačních systémů a norem.

Ke konečnému zrušení národních systémů dojde, jakmile bude dopracována podstatná část evropských specifikací výrobků a jejich období souběžné platnosti skončí. Aby se nicméně odstranily problémy související s udržováním dvou paralelních systémů, mělo by být v zájmu členských států co nejdříve definitivně přijmout evropské klasifikační systémy jako jediný národní systém.

Jakmile období souběžné platnosti spojené s příslušnou evropskou specifikací výrobku skončí, stává se pro výrobky s označením CE, které jsou jejím předmětem, použití evropských tříd povinné. Další používání národních zkoušek a klasifikací nebude u těchto výrobků uváděných na trh EHP nadále povoleno.

Shrnutí: 

	Počátek období souběžné platnosti


	Období zpřístupnění celého souboru EN pro klasifikaci za předpokladu, že odpovídající rozhodnutí vstoupilo v platnost. Předpisy členských států musí být přizpůsobeny, aby se umožnilo používání výrobků opatřených označením CE  s evropskými klasifikačními systémy souběžně s výrobky, které splňují stávající národní předpisy. Členské státy mají také přizpůsobit svou legislativu, aby bylo všem výrobcům povoleno používat euro-klasifikaci vedle stávajícího národního systému. 

Výrobci mohou nyní připojit označení CE, jestliže je také v používání výrobková technická specifikace. Výrobci se mohou rozhodnout, zda použít evropský a/nebo národní požární klasifikační systém, kromě toho, kdy jde o účely označení CE.    

	Během období souběžné platnosti
	MS musí připustit používání buď evropského nebo stávajícího národního klasifikačního systému. Výrobci se mohou svobodně rozhodnout, který systém použijí, kromě toho, kdy jde o účely označení CE.

	Konec období souběžné platnosti
	Datum zrušení národních klasifikačních systémů, které jsou v rozporu . MS musí ukončit používání stávajícího národního systému. Výrobky uváděné na trh EHP musí mít od nynějška (v případě potřeby) euro-klasifikaci. (Poznámka: je pravděpodobnější, že pro účely označení CE bude konec období souběžné platnosti požárních klasifikací upraven technickou specifikací výrobku). 


Skupina pro požární předpisy – FRG

Skupina pro požární předpisy, která sdružuje národní regulační orgány, působí při Evropské Komisi a Stálém výboru pro stavebnictví a zabývá se přípravou evropských požárních předpisů, a pokud je to potřeba pro jejich realizaci, spolupracuje s příslušnou technickou komisí CEN na přípravě podpůrné evropské normy.  

Její činnost je v současné době zaměřena na tři oblasti: 

1. reakce na oheň: SBI a klasifikační normy (EN 13823), euroklasifikace kabelů, klasifikace výrobků známého a stabilního chování, klasifikační norma (EN 13501-1
), klasifikace lineárních tepelněizolačních výrobků pro zařízení budov a průmyslové instalace (TC 88), aplikace zkoušky SBI na tažené profily (plasty/kompozita vyztužené vlákny – TC 249) a na fasády, klasifikace odpadních trubek, klasifikace panelů na bázi dřeva (panely DTS – považované za vyhovující eurotřídám – TC 112), homogenní výrobky zabudované do stavebních prvků (např. jako izolace ve stěnách) nebo použité v obkladech stěn a stropů – třída K, 

2. požární odolnost: působení požáru na střešní krytinu zvenku (rozhodnutí a norma), evropské normy pro nosné a nenosné prvky a jejich klasifikace,

3. horizontální záležitosti: požární sektorová skupina notifikovaných orgánů, vývoj norem TC 127, studie inženýrství požární bezpečnosti (Skupina pro požární výzkum).

FRG soustřeďuje odborníky: 

· národních regulačních orgánů v oblasti požární bezpečnosti

· národních požárních laboratoří

· z průmyslu reprezentovaného CEPMC

· normalizačních orgánů CEN, CENELEC a EOTA

· požární sektorové skupiny notifikovaných osob

· CEN/TC 127 – horizontální technické komise CEN pro vypracovávání požárních zkušebních metod

Skupina pro klasifikace bez zkoušení 

Tato skupina odborníků byla při SCC zřízena pro posuzování – případ od případu – klasifikace výrobků ve vztahu k požárním eurotřídám, aby třída mohla být uvedena u označení CE s tím, že není potřeba další zkoušení. To lze použít pouze u známých a stabilních výrobků. Skupina bude dávat doporučení Skupině pro požární předpisy.

Požární sektorová skupina notifikovaných orgánů - FSG

Skupina je jednou ze skupin Skupiny notifikovaných orgánů. Působí horizontálně a jejím hlavním úkolem je uvádět do souladu národní systémy s evropským systémem. 

***

Přehled používaných zkratek

	Anglicky
	Česky

	AG
	Advisory Group
	
	poradní skupina

	AoC
	attestation of conformity
	
	prokazování shody

	CE
	(z fr. conformité europeénne – CE marking)
	CE
	(evropská shoda – označení CE)

	CEN
	European Committee for Standardization
(fr. Comité Européen de Normalisation)
	CEN
	Evropský výbor pro normalizaci

	CENELEC
	European Committee for Electrotechnical Standardization
(fr. Comité Européen de Normalisation Électronique) 
	CENELEC
	Evropský výbor pro normalizaci v elektrotechnice

	CPD
	Construction Products Directive
	CPD
	směrnice o stavebních výrobcích

	EC
	European Communities
	ES
	Evropská společenství (zahrnují ES, ESUO a Euroatom)

	EC
	European Community
	ES
	Evropské společenství

	EEA
	European Economic Area
	EHP
	Evropský hospodářský prostor

	EEC
	European Economic Community
	EHS
	Evropské hospodářské společenství

	EFTA
	European Free Trade Association
	ESVO
	Evropské sdružení volného obchodu

	EOTA
	European Organization for Technical Approval 
	EOTA
	Evropská organizace pro technické schvalování

	EU
	European Union
	EU
	Evropská unie

	FPC
	factory production control
	
	řízení výroby (u výrobce) 

	FRG, RG
	Fire Regulators Group
	
	Skupina pro požární předpisy

	FSG
	Fire Sector Group
	
	požární sektorová skupina

	GNB
	Group of Notified Body
	
	Skupina notifikovaných osob

	GP
	Guidance Paper
	
	pokyn

	ID
	Interpretative Document
	ID 
	interpretační dokument

	ITT
	initial type-testing
	
	počáteční zkoušky typu

	MS
	Member States
	MS
	členské státy

	NB
	notified body
	NO
	notifikovaná osoba

	OJEC
	Official Journal of the European Communities
	Úř. věst. ES
	Úřední věstník Evropských společenství

	OLG
	Official Laboratories Group
	
	Skupina úředních laboratoří

	RC
	Room Corner (test)
	
	rohový prostor (zkouška)

	SBI
	Single Burning Item (test) 
	SBI
	Samostatně hořící předmět (zkouška) 

	SCC
	Standing Committee on Construction
	SCC
	Stálý výbor pro stavebnictví
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